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Erbaut von Arch. Otto Wagner in den Jahren 1883/84 
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Käferhaus GmbH
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• Technisches Büro für Haustechnik und Spezialisten für 

den Erhalt von historischem Kulturerbe

• Schadensprävention

• Integrierte Planung

• Einfache & selbstregelnde Technik

• Einsatz von regenerativen Energieformen

• Niedrigstenergiebauten

• Cradle to cradle



Dr. Jochen Käferhaus, Käferhaus GmbH, Wien

Hohenstaufengasse 3, Länderbankzentrale 

Natürliche Kühlung

12.05.2022 <
<
<

Vorstellung 

des Gebäudes
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Vorstellung 

des Gebäudes

Kamine in Außenwand
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Aufgabenstellung
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• Nachhaltige Kühlung durch Nachtlüftung –

ohne Veränderung der historischen Substanz

• Schaffung von Komfort

• Energieeinsparung

• Optimierung der Technik (Ventilatoren, Regelung)
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1. Analyse der örtlichen Klimawerte

2. Einsatz einer außen liegenden Beschattung

3. Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels

4. Einbindung und Motivation der Nutzer
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Ad 1 Analyse der örtlichen Klimawerte

Filicudi, Baku, …. 
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Ad 2 Einsatz einer außen liegenden Beschattung

Exkurs:
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels

Ad 4 Einbindung und Motivation der Nutzer
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Ad 1 Klimawerte
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Ad 2 Einsatz einer außen liegenden Beschattung
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Beschattung / Hinterlüftung des Glasdaches

<

Umsetzung
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Ad 2 Einsatz einer außen liegenden Beschattung
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Ad 2 Einsatz einer außen liegenden Beschattung
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Ad 2 Einsatz einer außen liegenden Beschattung
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Beschattung / Hinterlüftung des Glasdaches

Reduktion des Wärmeeintrags um ca. 20 kW!
<

Umsetzung
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Ad 2 Einsatz einer außen liegenden Beschattung
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Beschattung der Büros / Hinterlüftung der Kastenfenster

<
<Reduktion des Wärmeeintrags durch Hinterlüftung um ca. 700 W/Fenster!
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels

Erster Fehlversuch
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels
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Warmluftauslässe Jalousieklappe

Axialventilatoren, 2/Geschoss (10.000m³/h)Kippfenster zw Luftraum und Büros

Umsetzung

Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels

Weiß 

streichen
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels
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Ad 3 Schaffung eines 2-fachen Luftwechsels
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Ad 3 Regelungstechnik!!
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Ad 5 Außenrollos
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Ad 4 Einbindung und Motivation 

der Nutzer



Dr. Jochen Käferhaus, Käferhaus GmbH, Wien

Hohenstaufengasse 3, Länderbankzentrale 

Natürliche Kühlung

12.05.2022

Klimawerte 

<
<

Aussenklimawerte
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Kassensaal
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Zimmer 311, OG 3
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Segelmontage 42.000,-

Camerafahrt 1.000,-

Probebohrung 1.000,-

Jalousien-, Holzklötze und Schlossmontage 20.000,-

Jalousien 2.500,-

Rolladen 13.500,-

Schlösser 7.000,-

Ventilatorentausch 15.000,-

Axialventilatoren 1.000,-

Elektriker und Installateur 15.000,-

Regelung 17.000,-

Sprühring (adiabate Kühlung) 5.500,-

Gesamte Nettokosten 140.500,-

(ohne Planungskosten und Kontrolle)
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Was haben wir gelernt?? 
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• Nachtkühlung in historischen Bauten ist möglich

• Alle Eingriffe müssen reversibel sein

• Die Umsetzung dauert lange und ist nicht ganz einfach 

• Es braucht einen verständnisvollen Bauherren

• Viele öffentliche Gebäude können energiesparender betrieben werden

• Die Einbindung der Nutzer ist schwierig 
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Architekt Otto Wagner 1841-1918 Wien
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

<
<
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